
ИБП Eaton Comet EXtreme 4,5 kVA Rackmount - Инструкция по установке и эксплуатации Comet EXtreme EXB - внешние батарейные модули

Постоянная ссылка на страницу: https://eaton-power.ru/catalog/mge-comet-extreme/comet-extreme-4-5-kva-rackmount/
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Comet EXtreme
EXB

Installation manual

Manuel d’installation

4.5 / 6 kVA

12 kVA B

1A

1B

≤ 5 EXB

173 mm

465 mm

443 mm
45 kg

2A

Connection indications must be imperatively respected.
Respecter impérativement les indications de raccordement.

≤ 10 EXB2
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4.5 / 6 kVA (Rack)

12 kVA (Rack)

1

2A

2B 3B

3A

≤ 5 EXB

≤ 10 EXB

Connection indications must be imperatively respected.
Respecter impérativement les indications de raccordement.

177 mm
(4U)

483 mm 462 mm

47 kg
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Emergency off button connection (option)
Raccordement du bouton d’arrêt d’urgence (option)

1 42 3

N Ph

N N
emergency
off button

bouton
d'arrêt
d'urgence

220 - 240V
50 / 60Hz

circuit
breaker on

disjoncteur
fermé

circuit
breaker off

disjoncteur
ouvert

1 2 3 4

1 2 3
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MGE UPS SYSTEMS

140, Avenue Jean Kuntzmann
ZIRST - Montbonnot St Martin
38334 - ST ISMIER CEDEX - FRANCE

Internet : www.mgeups.com


